Legende:

projektierte Fernwarmeleitung:

Leitung DN 150 + 150 - 450
Leitung DN 125 + 125 - 400
Leitung DN 100 + 100 - 315
Leitung DN 80 + 80 - 280
Leitung DN 65 + 65 - 250
Leitung DN 50 + 50 - 225
Leitung DN 32 + 32 - 180
Leitung DN 25 + 25 - 160
(0)) Schacht

1. Etappe

Holzenergie Delta AG,
Walenstadt

Warmeverbund Walenstadt
1. Etappe 2015

Auflageplan September 2015

Situation 1 : 1'000

Kreis AG Sargans
Ingenieur- und Vermessungsbtiro

Kreis AG Sargans | Kantonsschulweg 12, 7320 Sargans | Tel. 081 720 05 00, Fax 081 720 05 05 | info@mkreis.ch, www.mkreis.ch

Y tuffli partner

Ingenieure und Berater

Tuffli & Partner AG | Bahnhofstrasse 8, 8887 Mels | Tel. 081 723 71 77, Fax 081 723 77 65 | mels@tuffli-partner.ch, www.tuffli-partner.ch

Plan-Nr. / Index: 2348-13 Datum: 08. September 2015 And. Datum: -
Format: 60/105 Gezeichnet: DH Gepruft: DE
Dateipfad: K:\2348_Warmeverbund Walenstadt\2348_Plane T&P\2348_1. Etappe\2348-9_Ausfiihrung 1. Etappe.dwg

Ort, Datum, Unterschrift

Bauherrschaft

Holzenergie Delta AG, Walenstadt

Projektverfasser:
Tuffli & Partner AG, Mels

asometel Faulraume
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ARA-Betriebsgebéude
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